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Monteringsanvisning av glasfiberhydrofor
Placera tanken på ett jämnt underlag i ett frostfritt utrymme. Montera tan-
ken och luftinjektorn så att vattnet följer pilarnas rikning. Tänk på att det 
skall vara lätt att komma åt tanken för inspektion eller avtappning. Tanken 
behöver inte placeras i närheten av pumpen. Tryckströmbrytaren skall
dock placeras så nära tanken som möjligt. Luftinjektorn monteras mel-
lan pumpen och tanken. Tryckströmbrytaren skall aldrig placeras mellan 
pump och luftinjektor.
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